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Resumen 
En este trabajo se presenta el diseño e implementación de tres controladores: control proporcional-integral, control proporcional-
integral más controlador resonante y una nueva propuesta de control configurada con un control proporcional-integral + controlador 
proporcional más controlador resonante. El diseño de estos controladores está orientado a la operación de inversores en modo isla dentro 
del contexto de las microrredes, su rendimiento ha sido validado por medio de resultados de simulaciones y por medio de pruebas 
experimentales. Particularmente, la configuración de control propuesta presenta como ventaja respecto a los otros dos controladores, el
evitar fenómenos de saturación que se presentan en los sistemas, los cuales ocurren cuando se presentan señales de control de gran 
amplitud. Además de mejorar el rechazo de perturbaciones que se presentan, cuando el inversor alimenta cargas lineales y no lineales. Es 
decir, con la combinación de ambos controladores, se consigue una solución adecuada para reducir la distorsión armónica total en la 
tensión de salida de un inversor monofásico, cuando se alimentan cargas en forma aislada o bien con el inversor desconectado de la red.
3DODEUDV&ODYH
Controlador PI-P, controlador resonante, inversor monofásico, microrred, modo isla. 
1. Introducción 
En los últimos años, se ha presentado un gran interés en las 
fuentes de energía renovable, que tienen la característica de no 
afectar al medio ambiente, como lo hacen las fuentes de energías
convencionales basadas en combustible fósiles. Existen varios 
tipos de fuentes de energía renovables, dentro de las cuales 
destacan la energía eólica y la energía solar. Actualmente, la 
generación a través de energías renovables es una opción viable y 
se plantea que su uso sea de forma paralela a los esquemas de 
generación y distribución ya existentes. Con ello, se busca 
promover y diversificar la oferta energética, para que en un futuro 
jueguen un papel importante dentro de los nuevos esquemas 
tecnológico-ambientales de generación de energía eléctrica 
(Yingjun et al., 2009; Pastora et al., 2009;  Mikati et al., 2012). 
Un aspecto fundamental, para el uso de las energías 
renovables, es la necesidad de implementar interfaces que 
permitan su conexión a la red eléctrica, así como alimentar cargas 
directamente. A tales interfaces, se les conoce con el nombre de 
microrredes (Kyriakarakos et al., 2011). Otro aspecto importante 
a considerar, en este nuevo esquema de generación, es la 
flexibilidad y autonomía con la que operan estas microrredes. Es 
decir, que en caso de fallos de la red de distribución, estas puedan 
proporcionar energía directamente al usuario, siendo con esto más 
flexibles que los esquemas de distribución de energía ya 
existentes. Este nuevo esquema de generación se denominan 
Generación Distribuida ('*) (Manfren et al., 2011).
Cuando las unidades de conversión de energía alimentan 
directamente la carga, se dice que  operan en modo isla (Trujillo
et al., 2010Balaguer et al., 2010Dan et al., 2014). Y su objetivo 
es garantizar la calidad en el suministro de energía, asegurando la 
forma de onda, la amplitud y la frecuencia de la señal que se 
alimenta a la carga; además de satisfacer incrementos de demanda 
de energía (Moreno et al., 2011). En este trabajo se propone el 
diseño de un controlador resonante (&5HV) dentro de una 
configuración de control proporcional integral-proporcional (3,
3). Control que se ha designado con el nombre de control 
proporcional integral-proporcional más controlador resonante (3,
3&5HV) (Ogata, 2002; Zmood et al., 2003 Kyungbae et al.,
2014). Con esta nueva propuesta de control se busca reducir la 
distorsión armónica total de la señal de tensión (7+'Y) ante 
cargas lineales y no lineales (Infield et al., 2004 Barroset al.,
2008 Suarezet al., 2005Xiongfei et al., 2011). La aplicación de 
esta configuración de control se justifica ya que las corrientes 
armónicas generadas por las cargas incrementan las pérdidas, 
deterioran la calidad de la señal de tensión, producen una 
corriente extra por el hilo neutro y además provocan resonancia e 
* Autor en correspondencia. 
&RUUHRVHOHFWUyQLFRV: rortegag@ipn.mx (R. Ortega) 
116 R. Ortega et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial 13 (2016) 115–126 
interferencia (Emadi et al., 2005).
Este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: 
inicialmente se presentan las principales características del 
sistema en estudio. En segundo lugar, se presenta el modelado del 
inversor, que permite obtener las funciones de transferencia 
necesarias, para el diseño de los lazos de control para que el 
inversor trabaje en modo isla. En tercer lugar, se presenta el 
diseño e implementación de los diferentes controladores que se 
emplean en el lazo de corriente y de tensión, respectivamente. En 
cuarto lugar, se valida el diseño de los controladores 
implementados, por medio de simulaciones realizadas en  36,0
 (PSIMTM, 2006) y mediante pruebas experimentales.
Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo 
desarrollado. 
2. Inversor monofásico 
El inversor implementado es un tipo puente + con modulación 
bipolar sinusoidal por ancho de pulso (3:0), como se muestra 
en la Figura 1. Se eligió la modulación bipolar ya que esta reduce 
la corriente en modo común (&&0) (Crebier y Ferrieux, 2004).
En la Tabla 1 se muestran los parámetros del inversor.
3. Modelo de pequeña señal del inversor 
Con el fin de realizar un control realimentado lineal, aplicado 
a un circuito inherentemente no lineal como es un convertidor 
conmutado (Inversor), se realiza una linealización de este, ante 
pequeñas perturbaciones en torno a su punto de operación. Al 
inversor se le aplica el modelo del conmutador PWM (Vorperian, 
1990; Sable et al., 1990), para obtener su modelo lineal  a 
pequeña señal. Este modelo se emplea para diseñar los 
reguladores lineales para los lazos de control, los cuales tienen 
diferentes características.
Figura 1. Esquema del inversor monofásico implementado. 
Tabla 1. Parámetros del inversor bajo estudio 
Parámetros Valor
Potencia nominal del inversor (P) 440 W
Tensión de la DC_LINK (VDC) 400 V
Tensión de salida del inversor (VO) 230VRMS
Frecuencia de salida del inversor (fg) 50 Hz
Inductancia de salida inversor (L) 19 mH
Condensador de salida del inversor(C) 600 nF
Resistencia de damping (Rd) 5 ȍ
Frecuencia de conmutación del inversor (fsi) 20 kHz
Resistencia de carga (RCARGA) 17.16 ȍ
Para el diseño de los controladores, es necesario identificar las 
funciones de transferencia que corresponden con las variables de 
control. Estas funciones se obtienen del modelo lineal a pequeña 
señal del inversor. 
En esta sección, el circuito del inversor se promedia y perturba 
entorno al punto de operación con la finalidad de obtener un 
modelo lineal de pequeña señal. 
La dinámica del inversor es similar a la de un circuito Buck 
(Mohan et al., 2003), teniendo en cuenta que en el punto de 
operación, se manejan señales periódicas variante en el tiempo de 
+], que depende del ciclo de trabajo ', del es el voltaje de 
salida (9R) y de la corriente en el inductor del filtro de salida del 
inversor,/), respectivamente.
La ecuación (1) muestra la relación que se tiene entre la 
tensión de salida del inversor, YR, y la entrada de tensión, 9'&, en 
términos del promedio del ciclo de trabajo G. El promedio de cada 
variable se calcula en cada ciclo de la frecuencia de conmutación.
)12(0  G99 '& (1) 
 
Si se asume que cada variable promediada [, puede ser 
presentada como [;[ ˆ . Donde ; es el valor de la 
variable en el punto de operación (un valor constante o un valor 
con variaciones periódicas a +]), y [ˆ  representa la variación 
de pequeña señal entorno al punto de operación. Entonces, la 
expresión (1) se puede reescribir como (2).  
)1)ˆ(2()ˆ(ˆ00   G'Y9Y9 '&'&         (2) 
Separando valores en el punto de operación (23) y valores de 
pequeña señal, se obtiene: 
)12(0  '99 '&            (3) 
G9'YY '&'& ˆ2)12(ˆˆ0             (4) 
De forma similar se obtiene la corriente de entrada y de salida 
en el punto de operación y de pequeña señal. 
 12  ',, /L                           (5) 
  G,'LL //L ˆ212ˆˆ             (6) 
En la Figura 2, se presenta el modelo equivalente del punto de 
operación del inversor. 
En el modelo equivalente, las variables promediadas '¶
W ·'W ,/W y 9RW experimentan una pequeña variación 
(50Hz) en términos de la frecuencia de conmutación. Es estas 
condiciones, el punto de operación tiene  variaciones a +].
Figura 2. Modelo equivalente del punto de operación del inversor.
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Donde, 'Wes el ciclo de trabajo en el punto de operación y
'W ·'W.
Las ecuaciones (7) y (8) muestran las relaciones establecidas 
para la corriente en el inductor, ,/W, y el ciclo de trabajo, 'W en 
el punto de operación.
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Con base en las pequeñas perturbaciones alrededor del punto 
de operación, se establece el modelo en pequeña señal que se 
presenta en la Figura 3.
En la Figura 3, las magnitudes ݒො஽஼ǡ ଓƸ௅ǡ ݀෡ݕݒො௢ denotan que 
son términos de pequeña señal.
A partir del modelo de pequeña señal de la Figura 3 y la 
configuración de control modo corriente media ($&&) (Benavent
et al., 2005) de la Figura 4, se obtiene la función de transferencia 
que relaciona la corriente en el inductor con el ciclo de trabajo, 
*L/BGV. Asimismo, se obtiene la función de transferencia que 
relaciona la tensión salida ݒො௢ con ݒො௖ , es decir, *YRBYF. Funciones 
de transferencia que permiten calcular los reguladores del lazo de 
corriente y del lazo de tensión de la salida del inversor,
respectivamente. 
4. Esquema de control empleado en el inversor 
El inversor controla la corriente en el inductor y la tensión de 
salida, para lo cual se implementa un control $&&, como se  
muestra en la Figura 4.  
Dónde, *YV es la función de transferencia del controlador de 
tensión, *VV es la función de transferencia del controlador de 
corriente y 5'V es un retardo digital de un periodo de 
conmutación. Para este caso, el retardo digital se expresa como 
una función de transferencia de segundo orden, que es la 
aproximación de HV7 (Ogata, 2002).  
Figura 3. Modelo de pequeña señal del inversor. 
Figura 4. Esquema de control de corriente media ACC para inversor 
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De donde 7 es el periodo de conmutación (7   V). Con 
esta consideración, la frecuencia de actualización del control de 
corriente es de N+].
Fm es la ganancia del modulador 3:0 bipolar y se define 
como:
11   
7ULDQJXODUSS
P 9
)           (10)
5L es la ganancia del sensor de corriente (5L ) y ȕ es la 
ganancia del sensor de tensión (ȕ ).
El esquema de control $&& presentado en la Figura 4, se 
elige para este modo de operación del inversor, al considerar que 
se tiene que controlar la corriente media en el inductor del filtro
de salida y la tensión de salida del inversor, parámetros que son 
proporcionados directamente a la carga. Su elección también se 
justifica, debido a que este esquema de control presenta menos 
distorsión que el control de corriente pico (&,&), para generar 
corriente alterna.
Las funciones de transferencia en lazo abierto de la etapa de 
potencia, que relacionan la tensión de salida con el ciclo de 
trabajo (*YRBG) y la  corriente  en  el  inductor  de  salida con el
ciclo  de  trabajo (*L/BG), se extraen de los modelos dinámicos 
establecidos en la Figura 3 y la Figura 4. Dichas funciones de 
transferencia  se muestran en (11) y (12).
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Donde =D es la impedancia de carga, que se encuentra en 
paralelo con la resistencia de GDPSLQJ y el capacitor de salida y 
9'& es la tensión en la '&B/LQN. La impedancia de carga está 
definida por (13). 
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El bloque marcado como
/2 LY ˆ/ˆ en la Figura 4, representa la 
función de transferencia que relaciona el voltaje de salida con la 
corriente en el inductor. Esta función de transferencia se emplea 
para diseñar el control del lazo de corriente del inversor y se 
define por (14).   
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5. Diseño del controlador de corriente 
El controlador de corriente se implementa a partir de un 
controlador proporcional más controlador resonante (3&5HV).
Donde el controlador resonante se considera un  controlador 
armónico, si sus frecuencias son múltiplos de la fundamental 
(Zmood y Holmes, 2003; Shoeiby et al., 2014), sumado a un 
control proporcional (3) (Ogata, 2002; Kuo and Golnaraghi, 
2002). Dicho controlador tiene como objetivo introducir en el 
lazo de corriente una alta ganancia a la frecuencia de la señal de 
consigna y proveer a la salida la contribución necesaria para 
anular el efecto causado por las perturbaciones de la red eléctrica, 
por esta razón se optó por implementar únicamente un resonante a
la frecuencia de la red. Esto se justifica, debido a que en 
operación isla, el objetivo del inversor es mantener la forma de 
onda, amplitud y frecuencia de la señal de tensión que se 
proporciona a la carga. Lo que contrasta con la señal de corriente 
ya que sus características dependerán de del tipo de carga que se 
alimente.
Para el diseño del controlador de corriente se recomienda tener 
en cuenta las siguientes consideraciones. Diseñar el controlador 
para tener un frecuencia de cruce, en el lazo de corriente diez 
veces menor que la frecuencia de conmutación del inversor IV 
N+] manteniendo márgenes de estabilidad adecuados, con un 
margen de ganancia cercano a  G%y un margen de fase mayor a 
 grados (Benavent et al., 2005). Para esta aplicación, el 
controlador empleado es un 35HVRQDQWH (3&5HV), el cual se 
define por (15).
  HV5&.V* 36                             (15)
Donde &5HV es representado por un filtro de segundo orden y su 
función de transferencia es expresada por (16).
              22 KK
KK
V%V
V%.HV5&
Z
                    (16) 
Donde ߱௛ ൌ ݄ כ ߱଴, se define como la pulsación de la 
resonancia múltiplo de la fundamental, .K es la ganancia del pico 
de resonancia a la frecuencia ȦK y %K es el ancho de banda en 
rad/seg. Para esta aplicación h = 1, Kh = 100, Bh = 2·ʌ, Ȧo =
2·ʌ·50. El valor de .S se determinar a partir de (17), y en la Tabla 
2 se describen sus parámetros. 
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Donde ȦFBGHVHDGD ǜʌǜ.
Tabla 2. Parámetros de la ecuación (17). 
Parámetro Descripción
Kp Ganancia proporcional
L Inductancia de salida del inversor
Ȧc deseada Frecuencia de cruce del lazo de corriente
Ri Ganancia del sensor de corriente
Fm Ganancia del modulador PWM bipolar
VDC Tensión de la DC_Link
Los valores de los parámetros del control resonante como son:
la ganancia del pico de resonancia .K y su ancho de banda %K, se 
determinan considerando que su inserción dentro del lazo de 
corriente no debe afectar la estabilidad global del sistema,
manteniendo parámetros de estabilidad adecuados. En el caso de 
ȦFBGHVHDGD se elige teniendo en cuenta que su valor debe ser cercano 
a la  mitad de la frecuencia de conmutación del inversor.
En la Figura 5, se muestra el diagrama de Bode para el lazo de 
corriente de la Figura 4, el cual se define en (18).
  
             V*5)VG*V7 VLPL/L  )(_          (18) 
La implementación de este controlador produce un margen de 
fase de , un margen de ganancia de G% y una frecuencia 
de cruce de N+]. 
6. Controlador de tensión 
El controlador de tensión que regula la tensión de salida del 
inversor ݒො௢, se implementa bajo el mismo esquema de control de 
corriente media ($&&). Este controlador fija la referencia a seguir 
por el controlador de corriente. Las funciones de transferencia de 
interés para el diseño del controlador del lazo de tensión son la
que relaciona la tensión de salida con el ciclo de trabajo 
(*YRBGV) y la tensión de salida con ݒො௖ (*YRBYFV) las cuales 
están determinadas por (19) y (20).
 
/V=
=9
G
YVG*Y
D
D'&
RLL
2
2
'&

  
  
2
ˆ
ˆ_
0ˆˆ
              (19) 
 
&
2
&
//
&
/
/
2
Y
Y
Y
L
G
L
G
Y
Y
L
L
YVYF*YR
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ_
1
0  ¸
¹
·¨
©
§  

 (20) 
Siendo.
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Para su diseño se emplean las siguientes configuraciones de 
controladores: controlador proporcional-integral (3,), controlador 
3,  5HVRQDQWH (3,  &5HV) y la nueva propuesta 3,3 
5HVRQDQWH (3,3&5HV).  
Figura 5. Diagrama de Bode del lazo de corriente Ti. 
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Con los controladores propuestos se pretende tener un 
adecuado seguimiento de consigna, y un buen rechazo de 
perturbaciones cuando el inversor se encuentra alimentando carga 
directamente, es decir, aislado de la red eléctrica. Además estos 
controladores buscan reducir la distorsión armónica en la tensión 
de salida del inversor, cuando este se encuentra alimentando una 
carga lineal y una no lineal. 
Considerando que el controlador del lazo de tensión fija la
referencia a seguir por el controlador del lazo de corriente, este 
debe de diseñarse con un ancho de banda menor respecto al que 
se tiene en el controlador de lazo de corriente. Con esta 
consideración, el resonante incluido en el lazo de corriente 
actuará de forma independiente a los resonantes diseñados para el 
controlador del lazo de tensión. Es decir, los resonantes del lazo 
de tensión tienen la finalidad de atenuar las perturbaciones 
originadas por la carga, cuando el inversor alimenta las cargas en 
operación isla. Mientras que el resonante involucrado en el lazo 
de corriente tendrán la finalidad de proveer a la salida la 
contribución necesaria para anular el efecto causado por las 
perturbaciones de la red eléctrica. 
De esta manera, en esta sección se describen los controladores 
utilizados. 
 &RQWURODGRUGHWHQVLyQ3,
El controlador proporcional integral (3,) (Ogata, 2002) tiene 
como objetivo, obtener una respuesta estable del sistema sin error 
en estado estacionario. Esto se logra adicionando la acción 
integral a la acción proporcional. Particularmente, este 
controlador cumple con tal objetivo siempre y cuando la
referencia y las perturbaciones sean constantes, lo cual, se 
presenta cuando las cargas alimentadas por el inversor son 
lineales. Sin embargo, ante la presencia de cargas no lineales su 
rendimiento disminuye considerablemente, ya que a la frecuencia 
de los armónicos de la carga, presenta una ganancia pequeña.
Según se puede apreciar en el diagrama de Bode de la Figura 
7(b).
El objetivo de este controlador es mantener la forma de onda, 
amplitud y frecuencia de la señal de tensión que habrá de 
suministrarse a la carga. Este controlador se diseña para una 
frecuencia de cruce menor a la frecuencia de cruce del lazo de 
corriente, considerando que el controlador del lazo de tensión 
establece la referencia a seguir por el control del lazo de corriente 
(Benavent et al., 2005). Bajo este concepto la velocidad de 
respuesta del lazo de corriente siempre debe ser mayor a la del 
lazo de tensión con la finalidad de mantener la estabilidad en el 
sistema.
El diseño del controlador 3, se obtiene a partir  del esquema 
mostrado en la Figura 6.
 El controlador que cumple con los criterios de estabilidad y las 
características de la señal deseada es el que se presenta en la 
expresión (22).
Figura 6. Control ACC con controlador PI en el lazo de tensión del inversor. 
                                  
V
VV3, 427020448.0                       (22)
La ganancia del lazo de tensión que se obtiene con la 
implementación de este controlador, se obtiene mediante (23):
             V3,VYF*YRV7
3,9
 E__          (23) 
Con este controlador 3, se obtienen siguientes características: 
un margen de fase de 96.7o, un margen de ganancia de G% y una 
frecuencia de cruce de +]. Las Figuras D\E muestran 
el diagrama de lugar de las raíces y el diagrama de Bode,
respectivamente, donde se observan dichos parámetros. 
 &RQWURO3,5HVRQDQWH
Para el diseño del controlador Control 3, + Resonante se 
emplea el controlador 3, mostrado en la expresión (22), al cual se 
le agrega  un controlador resonante. El controlador resonante 
tiene el objetivo de mejorar el seguimiento de la señal de 
consigna y tener una atenuación de las componentes armónicas 
múltiplos de la fundamental, que se presentan al alimentar cargas 
no lineales. El diseño de este controlador se obtiene a partir del 
diagrama a bloques de la Figura 8.
Figura 7(a). Lugar de raíces que se obtuvo con la implementación del 
controlador PI. 
Figura 7(b). Diagrama de Bode del lazo de tensión Tv que se obtiene con la 
implementación del controlador PI. 
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Es importante mencionar que el número de resonantes 
empleados en el diseño de este controlador está limitado por el 
ancho de banda máximo permitido en el diseño del lazo de 
control de tensión. Es decir, el diseño debe de cumplir con los 
mismos criterios de estabilidad y seguimiento de consigna que se 
especifican para el diseño del controlador 3,. El controlador 
resonante no debe afectar la estabilidad global del sistema y si 
mejorar el rechazo de perturbaciones, con respecto a la 
implementación del controlador 3,. El controlador diseñado se 
muestra en (24).
      LPSDUKV%V
V%.V3,VHV5&*Y
K KK
KK  

 ¦
 
,_
11
1
22 Z
(24) 
Dónde 3,V es el controlador mostrado en (22), y los 
resonantes se diseñan para la frecuencia del fundamental y de los 
cinco primeros armónicos impares: 3, 5, 7, 9 y 11 a los cuales se 
les asignaron ganancias .K =50, 35, 20, 20, 20, 20 con anchos de 
banda %K=2·ʌ·0.3, 2·ʌ·0.9, 2·ʌ·1.5, 2·ʌ·2.1, 2·ʌ·2.7, 2·ʌ·3.3, 
respectivamente. Con base en estos datos de diseño del 
controlador, se obtiene el diagrama de bode del lazo de tensión a 
partir de la expresión (25).
      E 

VYF*YRVHV5&*YV7
V&3,9
__
Re_
(25) 
Las Figura 9(a) y 9(b) muestran el diagrama de lugar de las 
raíces y el diagrama de Bode, respectivamente, cuando se emplea 
un controlador 3,&5HV. En este caso, se obtienen márgenes de 
estabilidad por debajo de los valores recomendados, ya que el 
margen de fase se encuentra por debajo de  JUDGRV y la 
ganancia se encuentra por debajo de  G%. Lo más relevante es 
que la frecuencia de corte del lazo de tensión es de N+], valor 
que está muy cercano a la frecuencia de corte del lazo de corriente 
que es de  N+]. Esta situación reduce el rendimiento de este 
controlador, como se muestra en los resultados obtenidos por 
medio de simulaciones y pruebas experimentales.
Figura 8. Control ACC con controlador PI + CRes en el lazo de tensión. 
Figura 9(a). Lugar de raíces que se obtuvo con la implementación del 
controlador PI + CRes. 
Figura 9(b). Diagrama de Bode del lazo de tensión Tv que se obtiene con la 
implementación del controlador PI + CRes. 
Considerando lo anterior, se propone una nueva configuración 
de control, que bajo las mismas condiciones de operación ofrezca 
un mejor rendimiento. 
 &RQWURODGRU3,35HVRQDQWH
Se puede demostrar que a partir de un controlador 3,' se 
puede obtener, diferentes configuraciones de control. Es decir, si 
se mueve alguna o algunas de las acciones del controlador 3,' al 
lazo de realimentación, se obtienen configuraciones de control 
tales como: 3,', la cual se obtiene moviendo la acción de 
control derivativa a la trayectoria de realimentación y una 
configuración de control ,3', que se obtiene moviendo las 
acciones de control proporcional y derivativa a la trayectoria de 
realimentación. Sin embargo, existe la posibilidad de mover solo 
algunas partes de las acciones del controlador 3,' al lazo de 
realimentación, conservando las partes restantes en la trayectoria 
directa.  
Esta estrategias da lugar a una configuración de control 3,3',
cuyas características se encuentran entre el control 3,' y el 
control ,3' (Ogata, 2002). 
 Bajo el concepto de diseño del controladores 3,3' se 
propone para esta aplicación un controlador 3,3&5HV (Ogata, 
2002; Kuo y Golnaraghi, 2002; Zmood y Holmes, 2003). La idea 
básica del control 3,3 es evitar que las señales de control 
grandes puedan provocar fenómenos de saturación dentro del 
sistema. La acción de control proporcional se divide y se traslada 
a la trayectoria de realimentación. Bajo estas circunstancias se 
seleccionan valores más grandes para .S que los que se obtener 
mediante el esquema de control 3,' (Ogata, 2002). 
Las desventajas que presenta la aplicación del controlador 3,
respecto de la configuración de control 3,3 son las siguientes: el
controlador 3, se diseña para tener un buen seguimiento de 
consigna o para tener un buen rechazo de perturbaciones. Es 
decir, sólo se puede diseñar para realizar una de estas tareas a la 
vez. Con esta restricción, normalmente este controlador se diseña 
para tener un buen seguimiento de consigna, por lo que su 
rendimiento ante el rechazo de perturbaciones estará limitado.   
Por otro lado, el controlador 3,3 tiene como característica 
poseer dentro de su configuración dos controladores, el 
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controlador 3, y el controlador 3, lo que representa una ventaja 
respecto al controlador 3,. En esta configuración, el control 3, se 
encontrará en la trayectoria directa del lazo de tensión, por lo que 
su diseño contribuirá a tener un buen seguimiento de consigna. 
Mientras que el controlador 3 se ubicará en la trayectoria de 
realimentación del lazo de tensión y su diseño contribuye a que 
esta configuración presente un mejor rechazo de perturbaciones 
respecto a la que se tiene con la implementación del controlador 
3,.
Teniendo en cuenta la característica de la configuración de 
control 3,3, inicialmente debe diseñarse el controlador 3
considerando que este se encuentra ubicado en el lazo interno del 
lazo de tensión. Es decir, el controlador 3 debe diseñarse para un 
ancho de banda mayor con respecto al que deberá tener el 
controlador 3, que se encuentra ubicado en el lazo externo del 
lazo de tensión. Evidentemente, el ancho de banda el controlador 
3 estará limitado por el ancho de banda del controlador del lazo 
de corriente, el cual debe ser siempre mayor que cualquier 
controlador diseñado para el lazo de tensión.  
Por otro lado, la adición del controlador resonante dentro de la 
configuración de control 3,3 permite mejorar el rechazo de 
perturbaciones ante la presencia de cargas no lineales, 
manteniendo un buen seguimiento de consigna. Particularmente el 
controlador resonante se sumara a la acción de control 3, que se 
encuentra en la trayectoria directa del lazo de tensión. 
El diseño e implementación de este controlador tiene como 
objetivo demostrar que su rendimiento ante rechazo de 
perturbaciones resulta ser mejor respecto del que presentan los 
controladores 3, y 3,&5HV.
Para observar el rendimiento que presenta el controlador PI-P
con respecto al que presenta el controlador PI, en su diseño se 
debe agregar el mismo controlador resonante que se diseñó para 
el controlador PI. Esta consideración permite evaluar el 
rendimiento de los dos controladores en igualdad de condiciones 
de operación y así mismo proporciona información precisa del 
porque la configuración de control 3,3 resulta ser mejor para 
esta aplicación. El diseño del controlador se basa en el diagrama a 
bloques de control en cascada que se muestra en la Figura 10.
 0pWRGRGHGLVHxRGHOFRQWURODGRU3,3&5HV
El método de diseño se realiza en tres etapas: diseño del 
controlador &, diseño del controlador & y diseño del 
controlador resonante.  
$ 'LVHxRGHOFRQWURO&V
Inicialmente se diseña &V con una estructura de control 
Proporcional.  
Figura 10. Diagrama de bloques en configuración cascada con controlador PI-
P + CRes en el lazo de tensión. 
El control proporcional se ajusta para tener un rechazo de 
perturbaciones adecuado. Este controlador se debe diseñar con un 
ancho de banda menor al del lazo de corriente. El controlador que 
satisface las condiciones de diseñó se expresa por (26).
          26.02  V&                        (26) 
     
Una vez calculado &V se determina la función de 
transferencia a lazo cerrado, del lazo interno 7YLQW, obteniendo 
(27). 
 
2_1
_
ˆ
ˆ
int &YF*YR
YF*YR
Y
YV*
[
2

  
E
        (27) 

% 'LVHxRGHOFRQWURO&V
A partir de (27) y con el diseño del controlador &V se 
procede a diseñar el controlador &V con una estructura 3,V
La restricción es que con al diseñar este controlador se debe 
obtener, un ancho de banda en 7YBH[W menor al ancho de banda de 
7YBLQW. Este controlador tiene como objetivo, presentar un buen 
seguimiento de consigna con error cero en estado estacionario. El
controlador que cumple con esta característica está definido por la 
expresión (28).
   
V
VV3,V& 218000366.01                (28) 
& 'LVHxRGHOFRQWURODGRUUHVRQDQWH
Una vez diseñados los controladores &V y &V, que 
garantizan la estabilidad del sistema con un adecuado rechazo 
de perturbaciones y un buen seguimiento de consigna, la 
siguiente etapa es diseñar el controlador resonante que se 
encuentra en paralelo con el control &V, como muestra en la 
Figura 10. Este controlador se diseña de forma independiente a 
los controladores &V y &V, garantizando que su inserción 
no afecte la estabilidad global del sistema.
Teniendo como objetivo, contribuir al rechazo de 
perturbaciones, al proveer una alta ganancia a las frecuencias 
armónicas producidas por la carga. El controlador resonante se 
diseña con las mismas características de operación que las del 
controlador resonante empleado en el controlador 3,&5HV. 
Aplicando algebra de bloques al diagrama mostrado en la 
Figura 8, se obtiene la ganancia de lazo de tensión que se expresa 
por (29). 
      EZ »¼
º
«
¬
ª

 ¦
 
 V*V%V
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HV5&33, int
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1
221_ (29) 
Las Figuras 11(a) y 11(b) muestran el lugar de las raíces y el 
diagrama de bode de la ganancia del lazo de tensión 7Y,
respectivamente. Los datos del controlador 3,3  &5HV se 
sustituye en la expresión de 7Y. En estos diagramas se observa que
se obtienen márgenes de estabilidad adecuados con las siguientes 
características: Margen de fase de R, margen de ganancia de 
G% y una frecuencia de cruce de N+]
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Figura 11(a). Lugar de raíces que se obtuvo con la implementación del 
controlador PI-P + CRes. 
Figura 11(b). Diagrama de Bode del lazo de tensión Tv que se obtuvo con la 
implementación del controlador PI-P + CRes. 
El diagrama de Bode de la Figura 12, muestra de forma 
conjunta la ganancia del lazo de tensión 7Y que se obtiene con la 
implementación de los tres controladores: 3,, 3,&5HV y 3,3
&5HV.
Figura 12. Diagrama de Bode de ganancia de lazo de tensión Tv para el 
controlador PI, PI + CRes y PI-P + CRes. 
En la Figura 12 se observa que con los controladores  3,
&5HV y 3,3  &5HV se obtienen las mismas ganancias a la 
frecuencia del fundamental y de los armónicos de la carga, 
considerando que en ambas configuraciones se implementaron 
igual número de resonantes con idénticas características de diseño 
de .Ky %K, respectivamente. Esta característica permite observar 
que ambas configuraciones presenten el mismo rendimiento ante 
rechazo de perturbaciones. Sin embargo, al observar la frecuencia 
de cruce, que se obtuvo con la implementación de ambos 
controladores en el lazo de tensión. Se puede ver que con el
controlador 3,&5HV se presenta una frecuencia de cruce mucho 
mayor con respecto a la que se obtiene con la implementación del 
controlador 3,3  &5HV, siendo de  N+] y  N+],
respectivamente. 
Realizando un análisis de los resultados de frecuencia 
obtenidos, es posible concluir que con la implementación de 
controlador 3,  &5HV en el lazo de tensión del inversor, se  
presenta una frecuencia de cruce muy cercana a la frecuencia de 
cruce del lazo de corriente que es de N+]. Esto resulta ser una 
desventaja desde el punto de vista de diseño e implementación del
controlador, con respecto al diseño e implementación en el lazo 
de tensión del controlador 3,3  &5HV, el cual presentó una 
frecuencia de cruce de  N+]. Este hecho se justifica ya que el 
lazo de tensión da la referencia a seguir por el lazo de corriente,
por lo que el ancho de banda del lazo de corriente siempre debe 
ser mayor que el ancho de banda del lazo de tensión.  
Por otro lado, con la implementación del controlador 3, en el 
lazo de tensión, se obtiene menor ganancia a la frecuencia del 
fundamental y de los armónicos de la carga. Lo que origina que 
este controlador presente un menor rechazo de perturbaciones, 
aunque se obtiene una frecuencia de cruce adecuada, con un valor 
de +].  
En la Figura 13, se muestra el diagrama de Bode de 
seguimiento de consigna (YRBYUHI) que se obtiene con la 
implementación de los tres controladores 3,3  &5HV, 3, 
&5HV y el controlador 3,, donde se observa un mejor seguimiento 
de consigna con la implementación del controlador 3,3&5HV
en todo el rango de frecuencia para el cual está diseñado. 
Las gráficas de la ganancia en este diagrama de bode se 
encuentran montadas en un valor de G%, ya que en este lazo 
se tiene una ganancia de sensado ȕ . 
Figura 13. Diagrama de Bode de seguimiento de consigna vo_vref para el 
control PI, PI + CRes y PI-P + CRes. 
 R. Ortega et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial 13 (2016) 115–126 123
Las características de estabilidad que se obtuvieron con la 
implementación de los tres reguladores en el lazo de tensión se 
muestran en la Tabla 3. 
El rendimiento de cada uno de los controladores se corrobora 
con los resultados obtenidos por medio de simulaciones y pruebas 
experimentales. 
7. Resultados de simulaciones 
Los resultados de las simulaciones del inversor operando en 
modo isla, se realizaron por medio del simulador 36,0 .
(PSIM, 2006). 
Las pruebas se desarrollan con una carga lineal puramente 
resistiva de , equivalente a una potencia de : con un 
voltaje de salida del inversor de 9506. Y una carga no lineal, 
que está compuesta por un rectificador de diodos monofásico y un 
filtro con una capacitancia de &I ) y una resistencia de 
. Cabe señalar que el rectificador no tiene inductancia de 
entrada, por lo que esto representa un valor alto de la carga no 
lineal con un factor de cresta de &)  y una potencia aparente 
de 6 9$ cuando se conecta a una tensión de red sinusoidal 
de 9506
La Figura 14, muestra la simulación y formas de onda de 
tensión y corriente del inversor cuando trabaja en modo isla con 
una carga lineal puramente resistiva con las características 
descritas en el párrafo anterior. Estos resultados se obtuvieron con
la implementación de un controlador 3  &5HV en su lazo de 
corriente y de un controlador 3,3&5HV en su lazo de tensión.
Resultados que fueron semejantes con la implementación en el 
lazo de tensión del inversor de los controladores 3, y 3,&5HV.
Tabla 3. Resumen de parámetros de estabilidad 
Controladores 
de tensión
Margen
de fase 
(grados)
Margen de 
ganancia 
(dB)
Frecuencia 
de cruce 
(Hz)
PI 96.7 6.0 780
PI + CRes 45.42 2.51 2000
PI-P + CRes 53.8 7.9 1000
Figura 14. Forma de onda de la tensión de salida y corriente del inversor para 
carga lineal con controlador PI-P + CRes, THDv = 0.9%. 
En la Figura 15, se muestra la simulación y formas de onda de 
la tensión y corriente de salida del inversor, cuando trabaja en 
modo isla con carga no lineal. Esto resulta de la implementación 
del controlador 3&5HV en su lazo de corriente y del controlador 
3, en su lazo de tensión. En esta figura se observa una alta 
distorsión de la señal de tensión, es decir, la forma de onda tiene 
un 7+'Y este valor se encuentra fuera de la normativa, 
ya que el máximo permitido es de 5%, según se establece en el 
estándar ,((( (IEEE, 1993). 
En la Figura 16, se muestra la simulación y formas de onda de 
la tensión y corriente de salida del inversor, cuando trabaja en 
modo isla con carga no lineal. Esto resulta de la implementación 
del controlador 3&5HV en su lazo de corriente y del controlador 
3,&5HV en su lazo de tensión.
En la Figura 16, se observa una menor distorsión con respecto 
a la que se obtuvo con la implementación del controlador PI, de 
donde se obtiene un  THDv = 4.6%, dicho valor está muy cercano 
al máximo permitido por la normatividad.   
En la Figura 17, se muestra la simulación y formas de onda de 
la tensión y corriente de salida del inversor, cuando trabaja en 
modo isla con carga no lineal. Esto resulta de la implementación 
del controlador 3&5HV en el lazo de corriente y del controlador 
3,3&5HV en el lazo de tensión.  

Figura 15. Forma de onda de la tensión de salida para carga no lineal con 
controlador PI, THDv = 9.2%. 

Figura 16. Forma de onda de la tensión de salida para carga no lineal con 
controlador PI + CRes, THDv= 4.6%. 
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Figura 17. Forma de onda de la tensión de salida para carga no lineal con 
controlador PI-P + CRes. THDv = 2.2%. 
Al analizar la Figura 17 se observa que con la implementación 
del controlador PI-P + CRes, se obtiene un mejor rendimiento de 
este controlador, respecto al obtenido con la implementación del 
controlador 3, y del 3,&5HVen el lazo de tensión del inversor.
Además, se obtiene una adecuada forma de onda, amplitud y 
frecuencia de la señal en tensión que se suministra a la carga, 
obteniendo un 7+'Y 

8. Resultados experimentales 
Las mediciones experimentales se realizaron en un inversor 
monofásico de :. Los controladores fueron implementados 
en un microcontrolador 706), a una frecuencia de 
muestreo de N+]. 
Las pruebas experimentales del inversor se desarrollaron bajo 
las mismas condiciones de operación que se presentaron por 
medio de simulaciones, esto con la finalidad de tener resultados 
comparables. Es decir, para la realización de las pruebas 
experimentales se utilizan los mismos valores de carga lineal y no 
lineal que se emplearon en las simulaciones realizadas.  
La Figura 18 presenta los resultados experimentales de las 
formas de onda de tensión y corriente del inversor trabajando en 
modo isla con carga lineal. Esto resulta de la implementación de 
un controlador 3  &5HV en su lazo de corriente y de un 
controlador 3,3  &5HV en su lazo de tensión. Siendo estos 
resultados similares a los obtenidos por medio de las 
simulaciones, es decir, con la implementación del controlador 3,
3&5HV se obtuvo un 7+'Y . Teniéndose una respuesta
similar cuando se utilizaron los controladores 3, y 3,&5HV.
Figura 18.  Voltaje de salida del inversor con carga resistiva, controlador PI-P
+ CRes (purpura, 200V/div) y corriente de salida del inversor para una carga 
resistiva, controlador PI-P + CRes (rojo, 2A/div). Escala de tiempo=5ms/div. 
THDv= 0.8%. 
La Figura 19 presenta los resultados experimentales de las
formas de onda de tensión y corriente del inversor, trabajando en 
modo isla con carga no lineal. Esto resulta de la implementación 
de un controlador 3  &5HV en su lazo de corriente y de un
controlador 3, en su lazo de tensión. Esta prueba arrojo un 7+'Y
   Siendo las formas de onda de corriente y tensión muy 
similares a las obtenidas por medio de simulaciones, así como el 
valor de 7+'Y.
La Figura 20 muestra los resultados experimentales de formas 
de onda de tensión y corriente del inversor, trabajando en modo 
isla con carga no lineal. Esto resulta de la implementación de un 
controlador 3&5HV en su lazo de corriente y de un controlador 
3,&5HV en su lazo de tensión. Además en la misma figura se 
observa una menor distorsión respecto a la que se obtuvo con la 
implementación del controlador 3,. Siendo las formas de onda de 
corriente y tensión muy similares a las obtenidas por medio de 
simulaciones. Sin embargo, se tiene un 7+'Y  el cual es 
muy cercano al máximo establecido por la normativa. 
Finalmente en la Figura 21 se presentan los resultados 
experimentales de formas de onda de tensión y corriente del 
inversor, trabajando en modo isla con carga no lineal. Esto resulta 
de la implementación del controlador 3  &5HV en su lazo de 
corriente y de un controlador 3,3&5HV en su lazo de tensión.
Asimismo, en esta figura se observa una señal de tensión con una 
baja distorsión respecto a la que se obtuvo con la implementación 
de los controladores 3, y 3,  &5HV, obteniendo un 7+'Y  
, valor que se encuentra dentro de la normativa establecida.
Además las formas de onda de corriente y tensión son muy 
similares a las obtenidas por medio de las simulaciones.
Figura 19. Voltaje de salida del inversor con carga no lineal, PI (superior, 
200V/div) y corriente de salida del inversor con carga no lineal, PI (inferior, 
500mA/div). Escala de tiempo = 5ms/div. THDv = 9.4%. 

Figura 20. Voltaje de salida del inversor con carga no lineal, PI + CRes 
(superior, 200V/div) y corriente de salida del inversor con carga no lineal, PI 
+ CRes (inferior, 500mA/div). Escala de tiempo=5ms/div. THDv= 4.8%. 
 R. Ortega et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial 13 (2016) 115–126 125
Figura 21. Voltaje de salida del inversor con carga no lineal, PI-P + CRes 
(superior, 200V/div) y corriente de salida del inversor con carga no lineal, PI-
P + CRes (inferior, 1A/div). Escala de tiempo = 5ms/div. THDv= 2.4%. 
Una comparación de los resultados experimentales obtenidos 
con la implementación de los diferentes controladores utilizados 
en el lazo de corriente y de tensión del inversor, se presentan en la 
Figura 22, donde se observa los espectros armónicos de la tensión 
de salida del inversor de cada uno de los controladores 
implementados de forma experimental. Estos resultados se 
obtuvieron alimentando una carga no lineal, observándose que 
con la implementación del control 3,3  &5HV en el lazo de 
tensión del inversor se obtiene los mejores resultados de 7+'Y lo 
que se refleja en la gráfica de barras de color amarillo. 
Teniéndose los peores resultados con la implementación del 
controlador 3,, lo que se muestra en la gráfica de color azul.
Figura 22. Controlador PI-P + CRes vs PI + CRes controlador convencional 
PI. Armónicos de la tensión de salida del inversor alimentando carga no lineal. 
9. Conclusiones 
En el presente trabajo, se diseñan e implementan los siguientes 
controladores para ser empleados en un inversor monofásico que 
opera en modo isla alimentando cargas lineales y no lineales. En 
lazo interno que corresponde al de corriente se diseña un 
controlador 3&5HV. En el lazo externo que corresponde al de 
tensión de salida se diseña un controlador 3,, un controlador 3,
&5HV y un controlador propuesto para este trabajo con una 
configuración 3,3&5HV. El diseño e implementación de cada 
uno de los controladores se pudo validar mediante simulación y 
por medio de pruebas experimentales. 
Los resultados obtenidos por medio de simulaciones y pruebas 
experimentales demuestran que el inversor presenta un mejor 
rendimiento ante el rechazo de perturbaciones ocasionadas por la 
presencia de carga no lineal, cuando en su lazo de tensión se 
implementa el controlador 3,3&5HV
Las ventajas de la aplicación de la configuración de control 3,
3&5HV respecto a las otras dos configuraciones, se demuestran
cuando este controlador se compara particularmente con la 
configuración de control 3,&5HV. Resultando evidente que en 
igualdad de condiciones de diseño, el controlador 3,3&5HV
presenta mejores características de estabilidad. Esto es, con la 
implementación del controlador 3,3  &5es en el lazo de 
tensión se presenta un margen de fase de , un margen de 
ganancia G% y un ancho de banda de N+]. Mientras que con 
la implementación del controlador 3,&5HV se presenta un lazo 
de tensión con margen de fase de , un margen de ganancia 
G% y un ancho de banda de N+]. 
Los parámetros mencionados anteriormente permiten 
establecer que el ancho de banda que se obtiene implementado el 
controlador 3,  &5HV en el lazo de tensión del inversor, se 
encuentra muy cercano al ancho de banda del lazo de corriente 
que es de  N+]. Lo que resulta ser una desventaja desde el 
punto de vista de diseño e implementación, ya que el lazo de 
tensión debe de tener un ancho de banda menor que el del lazo de 
corriente. Esto se justifica, debido a que el lazo de tensión al ser 
un lazo externo de control, proporciona la referencia a seguir por 
el lazo de corriente, que es un lazo interno de control del inversor. 
Asimismo, al analizar el margen de fase se observa claramente 
que con la aplicación del controlador 3,  &5HV se tiene un 
margen de fase menor, lo cual influye directamente en la 
estabilidad global del sistema.  
Por otro lado, con la implementación del controlador 3, en el 
lazo de tensión se obtiene menor ganancia a la frecuencia del 
fundamental y de los armónicos de la carga, lo cual da lugar a que 
este controlador presente un menor rechazo de perturbaciones, 
aunque presenta una adecuada frecuencia de cruce y margen de 
fase con valores de +] y  respectivamente.  
Finalmente, el 7+'Y que se obtiene con la implementación del 
controlador 3,3&5HV es de , porcentaje que se encuentra 
por debajo del máximo recomendado por el estándar IEEE 519 
que es del . Mientras que con la implementación del 
controlador 3,&5HV se obtiene un 7+'Y de , valor muy 
cercano al máximo recomendado por el estándar. Observándose el 
peor rendimiento con la implementación del controlador 3, en el 
lazo de tensión, donde el 7+'Y que se obtiene es de 9.4%, valor 
por arriba del máximo permitido por el estándar.   
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